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Straße /RLS-19 (2)  Variante 0  

SR19001  Bezeichnung  B 33  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Gruppe 0  
Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  5    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  147,93  Tag  83,41  -  -  105,11  83,41  

  Länge /m (2D)  147,91  Nacht  75,50  -  -  97,20  75,50  

  Fläche /m²  ---  Steigung max. % (aus z-Koord.)  -2,18  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0,00  

      d/m(Emissionslinie)  0,00  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  797,00  1,65  3,84  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00    83,41  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  107,00  4,06  7,53  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00    75,50  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  DIN 18005  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Tag (6h-22h)  16,00  Tag  83,4  1,00  16,00000  0,00  0,0  

  Nacht (22h-6h)  8,00  Nacht  75,5  1,00  8,00000  0,00  0,0  

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

SR19002  Bezeichnung  B 33*  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Gruppe 0  
Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  3    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  95,54  Tag  80,61  -  -  100,41  80,61  

  Länge /m (2D)  95,54  Nacht  73,21  -  -  93,01  73,21  

  Fläche /m²  ---  Steigung max. % (aus z-Koord.)  -1,31  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0,00  

      d/m(Emissionslinie)  0,00  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  797,00  1,65  3,84  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      

    -  30,00  30,00  30,00  50,00    80,61  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  107,00  4,01  7,53  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Motorrad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  v Motorrad /Kfz/h      



    -  30,00  30,00  30,00  50,00    73,21  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  DIN 18005  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Tag (6h-22h)  16,00  Tag  80,6  1,00  16,00000  0,00  0,0  

  Nacht (22h-6h)  8,00  Nacht  73,2  1,00  8,00000  0,00  0,0  

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

 
Steigungen und Steigungszuschläge für Straßen  

Element  Bezeichnung  Abschnitt  s /m  ds /m  
Steigung 

/%  
Steigung /%  

Zuschlag/d
B  

Zuschlag/d
B  

Zuschlag/d
B  

Hinweis  

      m  m  aus Koord.  für Rechng.  Tag  Nacht      

SR19001  B 33                                                               1  0,00  31,41  -1,31  -1,31  0,00  0,00      

    2  31,41  57,53  -0,99  -0,99  0,00  0,00      

    3  88,93  24,74  -2,18  -2,18  0,02  0,03    Max.  

    4  113,67  34,25  -0,59  -0,59  0,00  0,00      

SR19002  B 33*  1  0,00  47,27  -1,06  -1,06  0,00  0,00    Max.  

    2  47,27  48,26  -1,31  -1,31  0,00  0,00      

 



Parkplatzlärmstudie (1)  Variante 0  

PRKL001  Bezeichnung  P Feuerwehr  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  75,92  

  Knotenzahl  25  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  101,23  Lw (Ruhe) /dB(A)  75,92  

  Länge /m (2D)  101,23  Lw" (Tag) /dB(A)  49,64  

  Fläche /m²  424,11  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  49,64  

      Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0,00  

      Ki /dB  4,00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  18,00  

      f  1,00  

      N (Tag)  0,25  

      N (Nacht)  0,00  

      N (Ruhe)  0,25  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            51,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  49,6  1,00  1,00000  -6,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  49,6  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  49,6  1,00  2,00000  -3,03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            49,6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  49,6  1,00  1,00000  -12,04    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  49,6  1,00  13,00000  -0,90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  49,6  1,00  2,00000  -9,03    

 
Punkt-SQ   /ISO 9613 (3)  Variante 0  

EZQi001  Bezeichnung  Motorsäge  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  
Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  117,00  -  -  117,00    

      Nacht  -99,00  -  -  -99,00    

      Ruhe  117,00  -  -  117,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            93,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  117,0  0,00  1,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  117,0  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  117,0  1,00  0,01667  -23,82    

  



  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            87,2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  117,0  0,00  1,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  117,0  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  117,0  1,00  0,01667  -29,82    

EZQi002  Bezeichnung  Stromerzeuger  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  
Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  95,80  -  -  95,80    

      Nacht  -99,00  -  -  -99,00    

      Ruhe  95,80  -  -  95,80    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            87,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  95,8  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  95,8  1,00  0,50000  -15,05    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  95,8  1,00  0,50000  -9,05    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            83,8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  95,8  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  95,8  1,00  0,50000  -15,05    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  95,8  1,00  0,50000  -15,05    

EZQi003  Bezeichnung  Löschwasserpumpe  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  
Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  98,00  -  -  98,00    

      Nacht  -99,00  -  -  -99,00    

      Ruhe  98,00  -  -  98,00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            89,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  98,0  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  98,0  1,00  0,50000  -15,05    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  98,0  1,00  0,50000  -9,05    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            86,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  98,0  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  98,0  1,00  0,50000  -15,05    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  98,0  1,00  0,50000  -15,05    

 
 



Linien-SQ  /ISO 9613 (3)  Variante 0  

LIQi001  Bezeichnung  Löschfahrzeug 1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0,00  

  Knotenzahl  2  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  11,20  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  11,20  
Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  68,00  -  -  78,49  68,00  

      Nacht  -99,00  -  -  -99,00    

      Ruhe  68,00  -  -  78,49  68,00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  135,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  2,00  1,00000  -9,03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  2,00  1,00000  -3,03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  2,00  1,00000  -9,03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  2,00  1,00000  -9,03    

LIQi002  Bezeichnung  Löschfahrzeug 2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0,00  

  Knotenzahl  6  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  21,87  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  21,87  
Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  68,00  -  -  81,40  68,00  

      Nacht  -99,00  -  -  -99,00    

      Ruhe  68,00  -  -  81,40  68,00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            65,9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  0,00  1,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  2,00  1,00000  -9,03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  2,00  1,00000  -3,03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            62,0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  68,0  0,00  1,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  68,0  2,00  1,00000  -9,03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  68,0  2,00  1,00000  -9,03    

LIQi003  Bezeichnung  Martinshorn  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Martinshorn  D0  0,00  

  Knotenzahl  2  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  11,20  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  11,20  
Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  135,00  -  -  135,00  124,51  



      Nacht  -99,00  -  -  -99,00    

      Ruhe  135,00  -  -  135,00  124,51  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  135,0  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            90,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  124,5  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  124,5  0,00  1,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  124,5  1,00  0,00167  -33,81    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            84,7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  124,5  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  124,5  0,00  1,00000  -99,00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  124,5  1,00  0,00167  -39,81    

 
Flächen-SQ /ISO 9613 (1)  Variante 0  

FLQi001  Bezeichnung  Kommunikationsgeräusche Übung  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0,00  

  Knotenzahl  15  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  77,81  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  77,80  
Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  264,83    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  81,80  -  -  81,80  57,57  

      Nacht  -99,00  -  -  -99,00    

      Ruhe  81,80  -  -  81,80  57,57  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            55,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  57,6  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  57,6  1,00  2,00000  -9,03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  57,6  1,00  2,00000  -3,03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16,00            51,5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1,00  Ruhe  57,6  1,00  0,00000  -99,00    

          Werktag (7h-20h)  13,00  Tag  57,6  1,00  2,00000  -9,03    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2,00  Ruhe  57,6  1,00  2,00000  -9,03    

 



    Tag (6h-22h)   Nacht (22h-6h)   

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt001  Haus 1  1  EG Nord  55  32  45  24  

IPkt002  Haus 1  1  OG1Nord  55  33  45  25  

IPkt003  Haus 1  1  OG2Nord  55  34  45  26  

IPkt004  Haus 1  1  OG3Nord  55  37  45  29  

IPkt005  Haus 1  1  OG4Nord  55  46  45  38  

IPkt006  Haus 1  2  EG Ost  55  62  45  54  

IPkt007  Haus 1  2  OG1Ost  55  61  45  53  

IPkt008  Haus 1  2  OG2Ost  55  61  45  53  

IPkt009  Haus 1  2  OG3Ost  55  61  45  53  

IPkt010  Haus 1  2  OG4Ost  55  60  45  53  

IPkt011  Haus 1  3  EG Süd  55  67  45  59  

IPkt012  Haus 1  3  OG1Süd  55  66  45  59  

IPkt013  Haus 1  3  OG2Süd  55  66  45  58  

IPkt014  Haus 1  3  OG3Süd  55  66  45  58  

IPkt015  Haus 1  3  OG4Süd  55  65  45  57  

IPkt016  Haus 1  4  EG West  55  61  45  53  

IPkt017  Haus 1  4  OG1West  55  61  45  53  

IPkt018  Haus 1  4  OG2West  55  61  45  53  

IPkt019  Haus 1  4  OG3West  55  61  45  53  

IPkt020  Haus 1  4  OG4West  55  61  45  53  

    Tag (6h-22h)   Nacht (22h-6h)   

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt021  Haus 2  1  EG Ost  55  58  45  50  

IPkt022  Haus 2  1  OG1Ost  55  60  45  52  

IPkt023  Haus 2  1  OG2Ost  55  60  45  52  

IPkt024  Haus 2  1  OG3Ost  55  59  45  51  

IPkt025  Haus 2  2  EG Ost  55  34  45  26  

IPkt026  Haus 2  2  OG1Ost  55  36  45  28  

IPkt027  Haus 2  2  OG2Ost  55  40  45  32  

IPkt028  Haus 2  2  OG3Ost  55  45  45  37  

IPkt029  Haus 2  4  EG Nord  55  34  45  26  

IPkt030  Haus 2  4  OG1Nord  55  36  45  28  

IPkt031  Haus 2  4  OG2Nord  55  42  45  34  

IPkt032  Haus 2  4  OG3Nord  55  48  45  40  

IPkt033  Haus 2  6  EG N/W  55  33  45  25  

IPkt034  Haus 2  6  OG1N/W  55  35  45  28  

IPkt035  Haus 2  6  OG2N/W  55  41  45  33  

IPkt036  Haus 2  6  OG3N/W  55  46  45  38  

IPkt037  Haus 2  7  EG Süd West  55  50  45  43  

IPkt038  Haus 2  7  OG1 West  55  51  45  44  

IPkt039  Haus 2  7  OG2 West  55  52  45  45  

IPkt040  Haus 2  7  OG3 West  55  53  45  45  



IPkt041  Haus 2  8  EG Südwest  55  60  45  52  

IPkt042  Haus 2  8  OG1 Südwest  55  61  45  54  

IPkt043  Haus 2  8  OG2 Südwest  55  62  45  54  

IPkt044  Haus 2  8  OG3 Südwest  55  62  45  54  

IPkt045  Haus 2 12  EG Süd  55  63  45  55  

IPkt046  Haus 2 12  OG1Süd  55  64  45  56  

IPkt047  Haus 2 12  OG2Süd  55  64  45  56  

IPkt048  Haus 2 12  OG3Süd  55  64  45  56  

IPkt049  Haus 2 16  EG Südost  55  63  45  55  

IPkt050  Haus 2 16  OG1 Südost  55  64  45  57  

IPkt051  Haus 2 16  OG2 Südost  55  65  45  57  

IPkt052  Haus 2 16  OG3 Südost  55  64  45  56  

  Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt101  Haus 9  1  EG Nord  55  26  45  18  

IPkt102  Haus 9  1  OG1Nord  55  27  45  19  

IPkt103  Haus 9  1  OG2Nord  55  28  45  20  

IPkt104  Haus 9  1  OG3Nord  55  31  45  23  

IPkt105  Haus 9  2  EG Ost  55  44  45  37  

IPkt106  Haus 9  2  OG1Ost  55  45  45  38  

IPkt107  Haus 9  2  OG2Ost  55  46  45  38  

IPkt108  Haus 9  2  OG3Ost  55  46  45  39  

IPkt109  Haus 9  3  EG Süd  55  43  45  36  

IPkt110  Haus 9  3  OG1Süd  55  45  45  38  

IPkt111  Haus 9  3  OG2Süd  55  48  45  41  

IPkt112  Haus 9  3  OG3Süd  55  49  45  42  

IPkt113  Haus 9  4  EG West  55  40  45  33  

IPkt114  Haus 9  4  OG1West  55  40  45  33  

IPkt115  Haus 9  4  OG2West  55  41  45  34  

IPkt116  Haus 9  4  OG3West  55  42  45  34  

  Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt085  Haus 10  1  EG Nord  55  26  45  19  

IPkt086  Haus 10  1  OG1Nord  55  27  45  20  

IPkt087  Haus 10  1  OG2Nord  55  29  45  21  

IPkt088  Haus 10  1  OG3Nord  55  31  45  24  

IPkt089  Haus 10  2  EG Ost  55  34  45  26  

IPkt090  Haus 10  2  OG1Ost  55  35  45  27  

IPkt091  Haus 10  2  OG2Ost  55  37  45  29  

IPkt092  Haus 10  2  OG3Ost  55  39  45  31  

IPkt093  Haus 10  3  EG Süd  55  38  45  30  

IPkt094  Haus 10  3  OG1Süd  55  40  45  33  

IPkt095  Haus 10  3  OG2Süd  55  44  45  37  

IPkt096  Haus 10  3  OG3Süd  55  48  45  41  

IPkt097  Haus 10  4  EG West  55  44  45  36  

IPkt098  Haus 10  4  OG1West  55  44  45  37  

IPkt099  Haus 10  4  OG2West  55  45  45  38  

IPkt100  Haus 10  4  OG3West  55  46  45  39  



  Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt069  Haus 11  1  EG Nord  55  27  45  19  

IPkt070  Haus 11  1  OG1Nord  55  28  45  20  

IPkt071  Haus 11  1  OG2Nord  55  30  45  22  

IPkt072  Haus 11  1  OG3Nord  55  32  45  24  

IPkt073  Haus 11  2  EG Ost  55  34  45  26  

IPkt074  Haus 11  2  OG1Ost  55  35  45  27  

IPkt075  Haus 11  2  OG2Ost  55  37  45  29  

IPkt076  Haus 11  2  OG3Ost  55  39  45  31  

IPkt077  Haus 11  3  EG Süd  55  38  45  31  

IPkt078  Haus 11  3  OG1Süd  55  41  45  33  

IPkt079  Haus 11  3  OG2Süd  55  44  45  37  

IPkt080  Haus 11  3  OG3Süd  55  48  45  41  

IPkt081  Haus 11  4  EG West  55  34  45  27  

IPkt082  Haus 11  4  OG1West  55  36  45  29  

IPkt083  Haus 11  4  OG2West  55  39  45  31  

IPkt084  Haus 11  4  OG3West  55  41  45  34  

  Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt053  Haus 12  1  EG Nord  55  28  45  20  

IPkt054  Haus 12  1  OG1Nord  55  29  45  21  

IPkt055  Haus 12  1  OG2Nord  55  30  45  23  

IPkt056  Haus 12  1  OG3Nord  55  33  45  25  

IPkt057  Haus 12  2  EG Ost  55  51  45  43  

IPkt058  Haus 12  2  OG1Ost  55  52  45  44  

IPkt059  Haus 12  2  OG2Ost  55  53  45  45  

IPkt060  Haus 12  2  OG3Ost  55  53  45  45  

IPkt061  Haus 12  3  EG Süd  55  50  45  42  

IPkt062  Haus 12  3  OG1Süd  55  51  45  43  

IPkt063  Haus 12  3  OG2Süd  55  52  45  44  

IPkt064  Haus 12  3  OG3Süd  55  54  45  46  

IPkt065  Haus 12  4  EG West  55  36  45  28  

IPkt066  Haus 12  4  OG1West  55  37  45  30  

IPkt067  Haus 12  4  OG2West  55  40  45  32  

IPkt068  Haus 12  4  OG3West  55  43  45  35  

 



  Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt141  Haus 7/8  1  EG Nord  55  32  45  25  

IPkt142  Haus 7/8  1  OG1Nord  55  36  45  29  

IPkt143  Haus 7/8  1  OG2Nord  55  45  45  37  

IPkt144  Haus 7/8  2  EG Ost  55  51  45  43  

IPkt145  Haus 7/8  2  OG1Ost  55  52  45  44  

IPkt146  Haus 7/8  2  OG2Ost  55  53  45  45  

IPkt147  Haus 7/8  3  EG Süd  55  52  45  44  

IPkt148  Haus 7/8  3  OG1Süd  55  53  45  45  

IPkt149  Haus 7/8  3  OG2Süd  55  54  45  46  

IPkt150  Haus 7/8  4  EG West  55  46  45  39  

IPkt151  Haus 7/8  4  OG1West  55  47  45  40  

IPkt152  Haus 7/8  4  OG2West  55  49  45  41  

  Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt129  Haus 5/6  1  EG Nord  55  32  45  24  

IPkt130  Haus 5/6  1  OG1Nord  55  34  45  26  

IPkt131  Haus 5/6  1  OG2Nord  55  38  45  30  

IPkt132  Haus 5/6  2  EG Ost  55  56  45  49  

IPkt133  Haus 5/6  2  OG1Ost  55  58  45  50  

IPkt134  Haus 5/6  2  OG2Ost  55  58  45  51  

IPkt135  Haus 5/6  3  EG Süd  55  57  45  49  

IPkt136  Haus 5/6  3  OG1Süd  55  58  45  50  

IPkt137  Haus 5/6  3  OG2Süd  55  58  45  51  

IPkt138  Haus 5/6  4  EG West  55  49  45  41  

IPkt139  Haus 5/6  4  OG1West  55  50  45  42  

IPkt140  Haus 5/6  4  OG2West  55  51  45  43  

  Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt117  Haus 3/4  1  EG Ost  55  61  45  53  

IPkt118  Haus 3/4  1  OG1Ost  55  61  45  54  

IPkt119  Haus 3/4  1  OG2Ost  55  61  45  54  

IPkt120  Haus 3/4  2  EG Nord  55  44  45  37  

IPkt121  Haus 3/4  2  OG1Nord  55  45  45  37  

IPkt122  Haus 3/4  2  OG2Nord  55  47  45  39  

IPkt123  Haus 3/4  3  EG West  55  56  45  49  

IPkt124  Haus 3/4  3  OG1West  55  57  45  50  

IPkt125  Haus 3/4  3  OG2West  55  58  45  50  

IPkt126  Haus 3/4  4  EG Süd  55  64  45  56  

IPkt127  Haus 3/4  4  OG1Süd  55  64  45  57  

IPkt128  Haus 3/4  4  OG2Süd  55  64  45  56  

  



„Normalbetrieb“ 
Mittlere Liste »  Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  

IPkt002 »  Haus 1  2  EG Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522751,71 m  y = 5283886,39 m  z = 471,55 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  51,6  51,6          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,5  53,3          

EZQi002 »  Stromerzeuger  44,6  53,9          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

37,8  54,0          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  37,6  54,1          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  34,8  54,1          

PRKL001 »  P Feuerwehr  33,6  54,2          

  Summe    54,2          

 
IPkt003 »  Haus 1  2  OG1Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522751,71 m  y = 5283886,39 m  z = 474,55 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  52,4  52,4          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  49,1  54,0          

EZQi002 »  Stromerzeuger  45,2  54,6          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

38,3  54,7          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  38,3  54,8          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,6  54,8          

PRKL001 »  P Feuerwehr  34,4  54,9          

  Summe    54,9          

 
IPkt004 »  Haus 1  2  OG2Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522751,71 m  y = 5283886,39 m  z = 477,55 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  52,4  52,4          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  49,2  54,1          

EZQi002 »  Stromerzeuger  45,0  54,6          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  38,4  54,7          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

38,3  54,8          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,7  54,8          

PRKL001 »  P Feuerwehr  34,5  54,9          

  Summe    54,9          

 
IPkt005 »  Haus 1  2  OG3Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522751,71 m  y = 5283886,39 m  z = 480,55 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  52,2  52,2          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  49,0  53,9          

EZQi002 »  Stromerzeuger  44,9  54,5          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  38,3  54,6          



FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

38,2  54,7          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,5  54,7          

PRKL001 »  P Feuerwehr  34,4  54,7          

  Summe    54,7          

   



IPkt006 »  Haus 1  2  OG4Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522751,71 m  y = 5283886,39 m  z = 483,55 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  52,1  52,1          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,9  53,8          

EZQi002 »  Stromerzeuger  44,7  54,3          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  38,1  54,4          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

38,0  54,5          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,4  54,6          

PRKL001 »  P Feuerwehr  34,2  54,6          

  Summe    54,6          

 
IPkt007 »  Haus 1  3  EG Süd  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522744,74 m  y = 5283875,81 m  z = 471,61 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  53,3  53,3          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,8  54,6          

EZQi002 »  Stromerzeuger  46,6  55,2          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

39,0  55,4          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  39,0  55,5          

PRKL001 »  P Feuerwehr  36,2  55,5          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,5  55,5          

  Summe    55,5          

 
IPkt008 »  Haus 1  3  OG1Süd  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522744,74 m  y = 5283875,81 m  z = 474,61 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  53,5  53,5          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,7  54,7          

EZQi002 »  Stromerzeuger  46,4  55,3          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  39,3  55,4          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

39,1  55,5          

PRKL001 »  P Feuerwehr  36,4  55,6          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  36,1  55,6          

  Summe    55,6          

 
IPkt009 »  Haus 1  3  OG2Süd  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522744,74 m  y = 5283875,81 m  z = 477,61 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  53,4  53,4          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,5  54,6          

EZQi002 »  Stromerzeuger  46,3  55,2          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  39,2  55,3          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

39,2  55,4          

PRKL001 »  P Feuerwehr  36,2  55,4          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  36,1  55,5          

  Summe    55,5          

   



IPkt010 »  Haus 1  3  OG3Süd  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522744,74 m  y = 5283875,81 m  z = 480,61 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  53,2  53,2          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,3  54,4          

EZQi002 »  Stromerzeuger  46,1  55,0          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

39,0  55,1          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  39,0  55,2          

PRKL001 »  P Feuerwehr  36,1  55,3          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  36,0  55,3          

  Summe    55,3          

 
IPkt011 »  Haus 1  3  OG4Süd  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522744,74 m  y = 5283875,80 m  z = 483,61 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  53,0  53,0          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,1  54,2          

EZQi002 »  Stromerzeuger  45,8  54,8          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

38,8  54,9          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  38,8  55,0          

PRKL001 »  P Feuerwehr  35,8  55,1          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,8  55,1          

  Summe    55,1          

 
IPkt012 »  Haus 1  4  EG West  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522736,10 m  y = 5283885,34 m  z = 473,49 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  34,0  34,0          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  31,4  35,9          

EZQi002 »  Stromerzeuger  29,7  36,8          

PRKL001 »  P Feuerwehr  24,5  37,1          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

20,9  37,2          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  19,6  37,3          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  14,1  37,3          

  Summe    37,3          

 
IPkt013 »  Haus 1  4  OG1West  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522736,10 m  y = 5283885,34 m  z = 476,49 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  34,8  34,8          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  32,1  36,6          

EZQi002 »  Stromerzeuger  30,4  37,6          

PRKL001 »  P Feuerwehr  25,4  37,8          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

21,5  37,9          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  20,4  38,0          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  14,7  38,0          

  Summe    38,0          

   



IPkt014 »  Haus 1  4  OG2West  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522736,10 m  y = 5283885,34 m  z = 479,49 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  34,7  34,7          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  32,0  36,6          

EZQi002 »  Stromerzeuger  30,3  37,5          

PRKL001 »  P Feuerwehr  25,4  37,7          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

21,4  37,8          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  20,4  37,9          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  14,9  37,9          

  Summe    37,9          

 
IPkt015 »  Haus 1  4  OG3West  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522736,10 m  y = 5283885,34 m  z = 482,49 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  35,0  35,0          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  32,1  36,8          

EZQi002 »  Stromerzeuger  30,4  37,7          

PRKL001 »  P Feuerwehr  25,4  37,9          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

21,6  38,0          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  20,6  38,1          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  15,2  38,1          

  Summe    38,1          

 
IPkt016 »  Haus 1  4  OG4West  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522736,10 m  y = 5283885,34 m  z = 485,49 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  40,0  40,0          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  35,4  41,3          

EZQi002 »  Stromerzeuger  33,5  42,0          

PRKL001 »  P Feuerwehr  26,6  42,1          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

26,1  42,2          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  25,3  42,3          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  21,5  42,3          

  Summe    42,3          

 
IPkt017 »  Haus 2  1  EG Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 470,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  45,2  45,2          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  42,4  47,1          

EZQi002 »  Stromerzeuger  40,3  47,9          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  32,7  48,0          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

32,6  48,1          

PRKL001 »  P Feuerwehr  30,5  48,2          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  28,4  48,3          

  Summe    48,3          

   



IPkt018 »  Haus 2  1  OG1Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 473,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  46,0  46,0          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  43,3  47,9          

EZQi002 »  Stromerzeuger  41,1  48,7          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  33,5  48,8          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

33,4  49,0          

PRKL001 »  P Feuerwehr  31,3  49,0          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  29,1  49,1          

  Summe    49,1          

 
IPkt019 »  Haus 2  1  OG2Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 476,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  46,8  46,8          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  44,0  48,7          

EZQi002 »  Stromerzeuger  41,9  49,5          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  34,3  49,6          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

34,1  49,7          

PRKL001 »  P Feuerwehr  32,1  49,8          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  29,8  49,9          

  Summe    49,9          

 
IPkt020 »  Haus 2  1  OG3Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 479,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  47,5  47,5          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  44,8  49,4          

EZQi002 »  Stromerzeuger  42,6  50,2          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  35,0  50,3          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

34,8  50,4          

PRKL001 »  P Feuerwehr  32,8  50,5          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  30,4  50,6          

  Summe    50,6          

 
IPkt021 »  Haus 2 16  EG Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 470,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  44,7  44,7          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  41,9  46,5          

EZQi002 »  Stromerzeuger  39,8  47,3          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

32,1  47,5          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  31,9  47,6          

PRKL001 »  P Feuerwehr  30,1  47,7          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  28,9  47,7          

  Summe    47,7          

   



IPkt022 »  Haus 2 16  OG1Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 473,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  45,5  45,5          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  42,7  47,3          

EZQi002 »  Stromerzeuger  40,6  48,1          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

32,9  48,3          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  32,6  48,4          

PRKL001 »  P Feuerwehr  31,0  48,5          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  29,6  48,5          

  Summe    48,5          

 
IPkt023 »  Haus 2 16  OG2Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 476,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  46,2  46,2          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  43,4  48,0          

EZQi002 »  Stromerzeuger  41,3  48,9          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

33,6  49,0          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  33,3  49,1          

PRKL001 »  P Feuerwehr  31,8  49,2          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  30,2  49,3          

  Summe    49,3          

 
IPkt024 »  Haus 2 16  OG3Ost  Normalbetrieb                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 479,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  46,9  46,9          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  44,1  48,7          

EZQi002 »  Stromerzeuger  42,1  49,6          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

34,3  49,7          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  34,0  49,8          

PRKL001 »  P Feuerwehr  32,5  49,9          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  30,8  50,0          

  Summe    50,0          

 
 
 
 
 
  



„Seltenes Ereignis“ 
 
Mittlere Liste »  Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  

IPkt002 »  Haus 1  2  EG Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522751,71 m  y = 5283886,39 m  z = 471,55 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  59,5  59,5          

EZQi001 »  Motorsäge  51,6  60,1          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,5  60,4          

EZQi002 »  Stromerzeuger  44,6  60,5          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

37,8  60,6          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  37,6  60,6          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  34,8  60,6          

PRKL001 »  P Feuerwehr  33,6  60,6          

  Summe    60,6          

 
IPkt003 »  Haus 1  2  OG1Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522751,71 m  y = 5283886,39 m  z = 474,55 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  60,3  60,3          

EZQi001 »  Motorsäge  52,4  60,9          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  49,1  61,2          

EZQi002 »  Stromerzeuger  45,2  61,3          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

38,3  61,3          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  38,3  61,4          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,6  61,4          

PRKL001 »  P Feuerwehr  34,4  61,4          

  Summe    61,4          

 
IPkt004 »  Haus 1  2  OG2Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522751,71 m  y = 5283886,39 m  z = 477,55 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  60,4  60,4          

EZQi001 »  Motorsäge  52,4  61,0          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  49,2  61,3          

EZQi002 »  Stromerzeuger  45,0  61,4          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  38,4  61,4          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

38,3  61,5          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,7  61,5          

PRKL001 »  P Feuerwehr  34,5  61,5          

  Summe    61,5          

   



IPkt005 »  Haus 1  2  OG3Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522751,71 m  y = 5283886,39 m  z = 480,55 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  60,3  60,3          

EZQi001 »  Motorsäge  52,2  60,9          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  49,0  61,2          

EZQi002 »  Stromerzeuger  44,9  61,3          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  38,3  61,3          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

38,2  61,3          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,5  61,3          

PRKL001 »  P Feuerwehr  34,4  61,3          

  Summe    61,3          

 
IPkt006 »  Haus 1  2  OG4Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522751,71 m  y = 5283886,39 m  z = 483,55 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  60,1  60,1          

EZQi001 »  Motorsäge  52,1  60,7          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,9  61,0          

EZQi002 »  Stromerzeuger  44,7  61,1          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  38,1  61,1          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

38,0  61,2          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,4  61,2          

PRKL001 »  P Feuerwehr  34,2  61,2          

  Summe    61,2          

 
IPkt007 »  Haus 1  3  EG Süd  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522744,74 m  y = 5283875,81 m  z = 471,61 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  60,3  60,3          

EZQi001 »  Motorsäge  53,3  61,1          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,8  61,3          

EZQi002 »  Stromerzeuger  46,6  61,5          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

39,0  61,5          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  39,0  61,5          

PRKL001 »  P Feuerwehr  36,2  61,5          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,5  61,5          

  Summe    61,5          

   



IPkt008 »  Haus 1  3  OG1Süd  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522744,74 m  y = 5283875,81 m  z = 474,61 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  60,8  60,8          

EZQi001 »  Motorsäge  53,5  61,6          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,7  61,8          

EZQi002 »  Stromerzeuger  46,4  61,9          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  39,3  61,9          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

39,1  62,0          

PRKL001 »  P Feuerwehr  36,4  62,0          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  36,1  62,0          

  Summe    62,0          

 
IPkt009 »  Haus 1  3  OG2Süd  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522744,74 m  y = 5283875,81 m  z = 477,61 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  60,9  60,9          

EZQi001 »  Motorsäge  53,4  61,6          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,5  61,8          

EZQi002 »  Stromerzeuger  46,3  61,9          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  39,2  61,9          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

39,2  61,9          

PRKL001 »  P Feuerwehr  36,2  62,0          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  36,1  62,0          

  Summe    62,0          

 
IPkt010 »  Haus 1  3  OG3Süd  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522744,74 m  y = 5283875,81 m  z = 480,61 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  60,7  60,7          

EZQi001 »  Motorsäge  53,2  61,4          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,3  61,6          

EZQi002 »  Stromerzeuger  46,1  61,7          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

39,0  61,8          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  39,0  61,8          

PRKL001 »  P Feuerwehr  36,1  61,8          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  36,0  61,8          

  Summe    61,8          

   



IPkt011 »  Haus 1  3  OG4Süd  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522744,74 m  y = 5283875,80 m  z = 483,61 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  60,5  60,5          

EZQi001 »  Motorsäge  53,0  61,2          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,1  61,4          

EZQi002 »  Stromerzeuger  45,8  61,6          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

38,8  61,6          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  38,8  61,6          

PRKL001 »  P Feuerwehr  35,8  61,6          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  35,8  61,6          

  Summe    61,6          

 
IPkt012 »  Haus 1  4  EG West  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522736,10 m  y = 5283885,34 m  z = 473,49 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  38,9  38,9          

EZQi001 »  Motorsäge  34,0  40,1          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  31,4  40,7          

EZQi002 »  Stromerzeuger  29,7  41,0          

PRKL001 »  P Feuerwehr  24,5  41,1          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

20,9  41,2          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  19,6  41,2          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  14,1  41,2          

  Summe    41,2          

 
IPkt013 »  Haus 1  4  OG1West  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522736,10 m  y = 5283885,34 m  z = 476,49 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  39,5  39,5          

EZQi001 »  Motorsäge  34,8  40,8          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  32,1  41,3          

EZQi002 »  Stromerzeuger  30,4  41,7          

PRKL001 »  P Feuerwehr  25,4  41,8          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

21,5  41,8          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  20,4  41,8          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  14,7  41,8          

  Summe    41,8          

   



IPkt014 »  Haus 1  4  OG2West  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522736,10 m  y = 5283885,34 m  z = 479,49 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  39,7  39,7          

EZQi001 »  Motorsäge  34,7  40,9          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  32,0  41,4          

EZQi002 »  Stromerzeuger  30,3  41,8          

PRKL001 »  P Feuerwehr  25,4  41,8          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

21,4  41,9          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  20,4  41,9          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  14,9  41,9          

  Summe    41,9          

 
IPkt015 »  Haus 1  4  OG3West  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522736,10 m  y = 5283885,34 m  z = 482,49 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  40,0  40,0          

EZQi001 »  Motorsäge  35,0  41,2          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  32,1  41,7          

EZQi002 »  Stromerzeuger  30,4  42,0          

PRKL001 »  P Feuerwehr  25,4  42,1          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

21,6  42,1          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  20,6  42,2          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  15,2  42,2          

  Summe    42,2          

 
IPkt016 »  Haus 1  4  OG4West  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522736,10 m  y = 5283885,34 m  z = 485,49 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  46,3  46,3          

EZQi001 »  Motorsäge  40,0  47,2          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  35,4  47,5          

EZQi002 »  Stromerzeuger  33,5  47,7          

PRKL001 »  P Feuerwehr  26,6  47,7          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

26,1  47,7          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  25,3  47,8          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  21,5  47,8          

  Summe    47,8          

   



IPkt017 »  Haus 2  1  EG Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 470,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  53,3  53,3          

EZQi001 »  Motorsäge  45,2  53,9          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  42,4  54,2          

EZQi002 »  Stromerzeuger  40,3  54,4          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  32,7  54,4          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

32,6  54,5          

PRKL001 »  P Feuerwehr  30,5  54,5          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  28,4  54,5          

  Summe    54,5          

 
IPkt018 »  Haus 2  1  OG1Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 473,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  54,0  54,0          

EZQi001 »  Motorsäge  46,0  54,7          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  43,3  55,0          

EZQi002 »  Stromerzeuger  41,1  55,1          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  33,5  55,2          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

33,4  55,2          

PRKL001 »  P Feuerwehr  31,3  55,2          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  29,1  55,2          

  Summe    55,2          

 
IPkt019 »  Haus 2  1  OG2Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 476,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  54,7  54,7          

EZQi001 »  Motorsäge  46,8  55,3          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  44,0  55,6          

EZQi002 »  Stromerzeuger  41,9  55,8          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  34,3  55,9          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

34,1  55,9          

PRKL001 »  P Feuerwehr  32,1  55,9          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  29,8  55,9          

  Summe    55,9          

   



IPkt020 »  Haus 2  1  OG3Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 479,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  55,3  55,3          

EZQi001 »  Motorsäge  47,5  56,0          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  44,8  56,3          

EZQi002 »  Stromerzeuger  42,6  56,5          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  35,0  56,5          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

34,8  56,5          

PRKL001 »  P Feuerwehr  32,8  56,6          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  30,4  56,6          

  Summe    56,6          

 
IPkt021 »  Haus 2 16  EG Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 470,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  53,6  53,6          

EZQi001 »  Motorsäge  44,7  54,2          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  41,9  54,4          

EZQi002 »  Stromerzeuger  39,8  54,6          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

32,1  54,6          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  31,9  54,6          

PRKL001 »  P Feuerwehr  30,1  54,6          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  28,9  54,6          

  Summe    54,6          

 
IPkt022 »  Haus 2 16  OG1Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 473,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  54,3  54,3          

EZQi001 »  Motorsäge  45,5  54,8          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  42,7  55,1          

EZQi002 »  Stromerzeuger  40,6  55,3          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

32,9  55,3          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  32,6  55,3          

PRKL001 »  P Feuerwehr  31,0  55,3          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  29,6  55,3          

  Summe    55,3          

   



IPkt023 »  Haus 2 16  OG2Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 476,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  55,0  55,0          

EZQi001 »  Motorsäge  46,2  55,5          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  43,4  55,8          

EZQi002 »  Stromerzeuger  41,3  55,9          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

33,6  55,9          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  33,3  56,0          

PRKL001 »  P Feuerwehr  31,8  56,0          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  30,2  56,0          

  Summe    56,0          

 
IPkt024 »  Haus 2 16  OG3Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 479,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  55,6  55,6          

EZQi001 »  Motorsäge  46,9  56,1          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  44,1  56,4          

EZQi002 »  Stromerzeuger  42,1  56,5          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

34,3  56,6          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  34,0  56,6          

PRKL001 »  P Feuerwehr  32,5  56,6          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  30,8  56,6          

  Summe    56,6          

 
 
   



IPkt011 »  Haus 1  3  OG4Süd  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522745,47 m  y = 5283870,69 m  z = 482,99 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  63,1  63,1          

EZQi001 »  Motorsäge  53,8  63,6          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  48,9  63,7          

EZQi002 »  Stromerzeuger  46,7  63,8          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  39,5  63,8          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

39,3  63,9          

PRKL001 »  P Feuerwehr  36,7  63,9          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  36,4  63,9          

  Summe    63,9          

 
IPkt012 »  Haus 1  4  EG West  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522737,16 m  y = 5283880,36 m  z = 472,81 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  41,6  41,6          

EZQi001 »  Motorsäge  34,0  42,3          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  31,3  42,6          

EZQi002 »  Stromerzeuger  29,6  42,8          

PRKL001 »  P Feuerwehr  24,3  42,9          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

20,8  42,9          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  19,6  42,9          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  14,2  43,0          

  Summe    43,0          

 
IPkt013 »  Haus 1  4  OG1West  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522737,16 m  y = 5283880,36 m  z = 475,81 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  41,9  41,9          

EZQi001 »  Motorsäge  34,4  42,6          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  31,7  42,9          

EZQi002 »  Stromerzeuger  30,0  43,2          

PRKL001 »  P Feuerwehr  24,8  43,2          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

21,1  43,2          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  20,1  43,3          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  14,8  43,3          

  Summe    43,3          

   



IPkt014 »  Haus 1  4  OG2West  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522737,16 m  y = 5283880,36 m  z = 478,81 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  41,8  41,8          

EZQi001 »  Motorsäge  34,4  42,5          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  31,6  42,9          

EZQi002 »  Stromerzeuger  29,9  43,1          

PRKL001 »  P Feuerwehr  24,7  43,1          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

21,0  43,2          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  20,1  43,2          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  14,8  43,2          

  Summe    43,2          

 
IPkt015 »  Haus 1  4  OG3West  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522737,16 m  y = 5283880,36 m  z = 481,81 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  41,7  41,7          

EZQi001 »  Motorsäge  34,3  42,4          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  31,5  42,8          

EZQi002 »  Stromerzeuger  29,8  43,0          

PRKL001 »  P Feuerwehr  24,6  43,0          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

21,0  43,1          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  20,0  43,1          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  14,7  43,1          

  Summe    43,1          

 
IPkt016 »  Haus 1  4  OG4West  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522737,16 m  y = 5283880,36 m  z = 484,81 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  44,4  44,4          

EZQi001 »  Motorsäge  36,4  45,0          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  32,6  45,3          

EZQi002 »  Stromerzeuger  30,8  45,4          

PRKL001 »  P Feuerwehr  25,0  45,4          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

22,7  45,5          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  21,7  45,5          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  17,2  45,5          

  Summe    45,5          

   



IPkt017 »  Haus 2  1  EG Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 470,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  45,2  45,2          

LIQi003 »  Martinshorn  43,6  47,5          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  42,4  48,7          

EZQi002 »  Stromerzeuger  40,3  49,3          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

30,4  49,3          

PRKL001 »  P Feuerwehr  30,3  49,4          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  29,4  49,4          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  16,2  49,4          

  Summe    49,4          

 
IPkt018 »  Haus 2  1  OG1Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 473,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  46,1  46,1          

LIQi003 »  Martinshorn  44,3  48,3          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  43,3  49,5          

EZQi002 »  Stromerzeuger  41,1  50,1          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

31,2  50,1          

PRKL001 »  P Feuerwehr  31,2  50,2          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  30,2  50,2          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  16,8  50,2          

  Summe    50,2          

 
IPkt019 »  Haus 2  1  OG2Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 476,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  46,8  46,8          

LIQi003 »  Martinshorn  45,0  49,0          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  44,0  50,2          

EZQi002 »  Stromerzeuger  41,9  50,8          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

32,0  50,9          

PRKL001 »  P Feuerwehr  32,0  50,9          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  31,0  51,0          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  17,5  51,0          

  Summe    51,0          

   



IPkt020 »  Haus 2  1  OG3Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522720,88 m  y = 5283887,47 m  z = 479,75 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

EZQi001 »  Motorsäge  47,5  47,5          

LIQi003 »  Martinshorn  45,8  49,8          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  44,8  51,0          

EZQi002 »  Stromerzeuger  42,6  51,6          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

32,7  51,6          

PRKL001 »  P Feuerwehr  32,7  51,7          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  31,7  51,7          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  18,3  51,7          

  Summe    51,7          

 
IPkt021 »  Haus 2 16  EG Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 470,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  56,2  56,2          

EZQi001 »  Motorsäge  44,7  56,5          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  41,9  56,7          

EZQi002 »  Stromerzeuger  39,8  56,8          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

32,1  56,8          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  31,9  56,8          

PRKL001 »  P Feuerwehr  30,1  56,8          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  28,9  56,8          

  Summe    56,8          

 
IPkt022 »  Haus 2 16  OG1Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 473,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  56,9  56,9          

EZQi001 »  Motorsäge  45,5  57,2          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  42,7  57,4          

EZQi002 »  Stromerzeuger  40,6  57,5          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

32,9  57,5          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  32,6  57,5          

PRKL001 »  P Feuerwehr  31,0  57,5          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  29,6  57,5          

  Summe    57,5          

   



IPkt023 »  Haus 2 16  OG2Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 476,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  57,6  57,6          

EZQi001 »  Motorsäge  46,2  57,9          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  43,4  58,0          

EZQi002 »  Stromerzeuger  41,4  58,1          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

33,6  58,1          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  33,3  58,1          

PRKL001 »  P Feuerwehr  31,8  58,2          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  30,2  58,2          

  Summe    58,2          

 
IPkt024 »  Haus 2 16  OG3Ost  seltene Ereignisse                            Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 3522709,54 m  y = 5283879,66 m  z = 479,26 m  

    Werktag (6h-22h)      

    L r,i,A  L r,A          

    /dB  /dB          

LIQi003 »  Martinshorn  58,2  58,2          

EZQi001 »  Motorsäge  46,9  58,5          

EZQi003 »  Löschwasserpumpe  44,2  58,6          

EZQi002 »  Stromerzeuger  42,1  58,7          

FLQi001 »  Kommunikationsgeräusche 
Übung  

34,3  58,7          

LIQi002 »  Löschfahrzeug 2  34,0  58,8          

PRKL001 »  P Feuerwehr  32,5  58,8          

LIQi001 »  Löschfahrzeug 1  30,8  58,8          

  Summe    58,8          

 



Legende

Höhenlinie

Immissionspunkt

Nutzungsgebiet

Gebäude

B 33 50 km/h (SR19)

B 33 30 km/h (SR19)

Wirtg

Wirtg

Wirtg

Whs

Wirtg

Wirtg WhsWhs
Wirtg

Whs

Gast

Gar

Gar

Whs

Gar

Wirtg

Wirtg

Wirtg
Whs

Ghs

25 a

25

9

23

1

22 24

14 b

Hauptstraße
Riedetsweiler Straße

252/1

260

261

252/6

252/7

263

278/2

265

252/9

266

268

269

17/30

46/2

46/5

46/6

46/7

259

252/3

262

17/9

1

1/1

2

2/1

267

7

17/27

46/17

Gast

Gar

Gar

22

46/2

12

9

10
11 12

7

6

3

5

4

8

3233343746

6261616160

6766666665

6161616161
58606059

3436404534364248

33354146

50515253

60616262

63646464
63646564

28293033

51525353

50515254

36374043

27283032

34353739

38414448

34363941

26272931

34353739

38404448

44444546

26272831

44454646

43454849

40404142

616161

444547

565758

646464

323438

565858

575858

495051

323645

515253

525354

464749

0 50 mM 1:1000

IPKT-Berechnung Tag (6h-22h)  [ mit Gebäude und IP, Alle Höhen ]

PROJEKT: MGS-11391-001 BEARBEITER: K. Bihr
 

MASSNAHME: MGS-19-095 DATUM: 16.02.2023

Schalltechnische Untersuchung zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Halde", 

Gemeinde Stetten am Bodensee

IP-Berechnung Verkehrslärm

Berechnungshöhe: oberstes Geschoss

Nacht (22h-6h)
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IPKT-Berechnung Nacht (22h-6h)  [ mit Gebäude und IP, Alle Höhen ]

Pegel 

in dB(A)

 

Orientierungswerte der DIN 18005-1 für Verkehrslärm
 

allgemeines Wohngebiet (WA)
 

tagsüber: 55 dB(A) 

nachts: 45 dB(A)

IMMI 30
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Orientierungswerte der DIN 18005-1 für Verkehrslärm
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